Haldzatba taplalt ivoviz mindségi jellemz6i

Vizsgdlat megnevezése, mértékegysége Vizsgalat ideje Erték Hatarérték Megjegyzés
Egyéb férgek, féregpeték [szam/I] Utemterv szerint 0 0 [szam/I]
Fonalférgek [szam/I] Utemterv szerint 1 5 [szam/I]
Egyéb (gerinctelen) szervezetek [szam/I] Utemterv szerint 0 0 [szam/I]
Szennyezettség jelzd baktériumok [szam/I] Utemterv szerint 0 0 [szam/I]
Hazas amébak [szam/I] Utemterv szerint 0 5 [szam/I]
Acetoklor [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/l]
o - HCH [ug/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/l]
Aluminium [ug/I] Utemterv szerint 20 200 [ug/l]
Aldrin [pg/l] Utemterv szerint 0 0,030 [pg/1]
felszini viz esetén: 5000
[szam/1], parti sz(irésii
Algak és cianobaktériumok [szam/I] Utemterv szerint 170 viz esetén: 500 [szam/I],
minden mas esetben:
100 [szam/I]
Arzén [pg/l] Utemterv szerint 0 10 [pg/1]
Atrazin [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/l]
Bor [mg/I] Utemterv szerint 0 1[mg/I]
Benzo(a)pirén [ug/l] Utemterv szerint 0
Benzo(b)fluorantén [ug/I] Utemterv szerint 0
Benzo(g,h,i)perilén [ug/l] Utemterv szerint 0
Benzo(k)fluorantén [ug/I] Utemterv szerint 0
Benzol [pg/I] Utemterv szerint 0
B - HCH [pg/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Brom-diklor-metan [pg/I] Utemterv szerint 9,02
Bromoform [ug/l] Utemterv szerint 0,8
Kalcium [mg/I] Utemterv szerint 131
Kadmium [pg/I] Utemterv szerint 0 5 [ug/l]
Klorid [mg/1] Utemterv szerint 21 250 [pug/1]
Szulfitredukalé anaerobok (Clostridiumok) spéraszama [/100 ml] |Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Clostridium perfringens (sporakkal) [/100 ml] Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Coliformszam [/100 ml] Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Krém [pug/1] Utemterv szerint 0 50 [ug/1]
Réz [ug/l] Utemterv szerint 230 2,0 [mg/I]
cisz-1,2-diklor-etilén [pg/l] Utemterv szerint 0 50 [ug/1]
DDT/DDD/DDE [pg/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Dezipropil-atrazin [ug/l] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Dezetil-atrazin [ug/|] Utemterv szerint 0 0,10 [pg/1]
6 - HCH [ug/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Dibrém-klér-metan [ug/1] Utemterv szerint 5,98
Diazinon [ug/I] Utemterv szerint 0 0,10 [pg/1]
E. coli szam [/100 ml] Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Endoszulfan 1. [ug/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/l]
Endoszulfan Il. [pug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Endoszulfan-szulfat [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Enterococcusok szama [/100 ml] Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Fluorid [mg/I] Utemterv szerint 0,19 1,5 [mg/l]
Vas [ug/I] Utemterv szerint 4,2 200 [ug/1]
Vas- és manganbaktériumok [szam/I] Utemterv szerint 0 20000 [szam/I]
Gombak [szam/I] Utemterv szerint 0 0 [szam/I]
Higany [pug/1] Utemterv szerint 0,06 1[ug/ll
Heptakldr-epoxid [pug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Hémérséklet [°C] Utemterv szerint 15,1
iz [-] Utemterv szerint 0
Indeno(1,2,3-cd)pirén [pug/l] Utemterv szerint 0
Kénbaktériumok [szam/I] Utemterv szerint 0 20000 [szam/I]
Kloroform [ug/1] Utemterv szerint 11,8
Klérpirifosz [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Permanganatos kémiai oxigénigény (KOlps) [mg/l 02] Utemterv szerint 1,23 3,5-5,0 [mg/1 0]
Kotott aktiv klér [mg/1] Utemterv szerint 0,14 3 [mg/I]
Lindan [pg/1] Utemterv szerint 0 0,10 [pg/1]
MCPA [pg/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Metolaklor [ug/l] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Magnézium [mg/I] Utemterv szerint 39,9
m-lugossag [mmol/I] Utemterv szerint 7,5
Mangan [ug/I] Utemterv szerint 0,2 50 [ug/1]
Natrium [mg/I] Utemterv szerint 19 200 [mg/1]
rétegviz: 0,50 [mg/I],
Ammoénium [mg/I] Utemterv szerint 0 5arsz”t,’talaj, p’ar.tl ,
szlirés(i és felszini viz
esetén:0,20 [mg/I]
Nikkel [pug/I] Utemterv szerint 2 20 [pg/1]
rétegviz: 0,50 [mg/I],
Nitrit [mg/1] Utemterv szerint 0 5afsz”t,’talaj, p’ar.tl ,
szlirés(i és felszini viz
esetén:0,1[mg/I]
Nitrat [mg/1] Utemterv szerint 2,3 50 [mg/I]
Osszes aktiv klor [mg/1] Utemterv szerint 0,49
Osszes cianid [pg/l] Utemterv szerint 0
Osszes keménység [mg/l CaO] Utemterv szerint 276 50-350 [mg/| CaO]
PAH-ok 6sszesen (benz(a)pirén nélkiil) [ug/I] Utemterv szerint 0
Osszes trihalo-metan [ug/1] Utemterv szerint 27,6 50 [ug/1]
Olom [pg/l] Utemterv szerint 0 10 [pg/1]
pH [-] Utemterv szerint 7,4 6,5-9,5
Prometrin [pg/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Propaklér [ug/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Propizoklér [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [pg/1]
Pseudomonas aeruginosa szam [/100 ml] Utemterv szerint 0 0[/100 ml]
Antimon [pg/1] Utemterv szerint 0 5 [ug/l]
Szelén [ug/l] Utemterv szerint 0 10 [pg/1]
Simazin [pg/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Szulfat [mg/I] Utemterv szerint 154 250 [mg/I]
Szabad aktiv klor [mg/I] Utemterv szerint 0,38
Szag [-] Utemterv szerint 0
Szeszton (iiledék) mennyisége [ml/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ml/I]
Latszolagos szin [-] Utemterv szerint 0
Telepszam 22 °C-on [/ml] Utemterv szerint 1 500 [/ml]
Telepszam 37 °C-on [/ml] Utemterv szerint 0 100 [/ml]
Terbutilazin [ug/1] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Terbutrin [pg/I] Utemterv szerint 0 0,10 [ug/1]
Tetraklor-etilén [pg/1] Utemterv szerint 0
Osszes szerves szén [mg/|] Utemterv szerint 3,4
Triklor-etilén [ug/l] Utemterv szerint 0
Trifluarin [ug/l] Utemterv szerint 0 0,10 [pug/1]
Triklor- és tetraklor-etilén [pg/l] Utemterv szerint 0 10 [ug/1]
Véglények (kivéve a hazas amébak) [szam/I] Utemterv szerint 0 0 [szam/I]
Fajlagos elektromos vezet6képesség 20 °C-on [uS/cm] Utemterv szerint 851 2500 [uS/cm]
Zavarossag [NTU] Utemterv szerint 0,22
1,2-diklér-etan [ug/I] Utemterv szerint 0 3,0 [pg/1]
2,4-D [pg/l] Utemterv szerint 0 0,5 [ug/1]
Rn [Bq/I] Utemterv szerint 2,4




